
6.76

9.88

7.62

4.65

5.11

0.30

PER BAGNO
VEDI PARTICOLARE

0.82 0.33

4.50

+ 0.70

l. 
1.

00

Gennaio  2007

PER L'EFFETTIVA 
POSIZIONE DEL 
FABBRICATO 
CONSULTARE LE 
NUOVE TAVOLE DELLO 
STRUTTURALE

trasform
azione in uscite

A
d

eguam
ento infissi per 

SCUOLA ESISTENTE

Descrizione tavola

DATA

SCUOLA ESISTENTE

PIANTA PIANO TERRA, 
SCALA 1: 100, q. 1,45 ml
PER INDIVIDUAZIONE
FINESTRE A QUOTA
PIU' BASSA

Piante PT

1.80
2.15

11.58

AULA

+ 0.70

8.53

54 mq

2.72

1.42

3.26

2.74

+ 0.70

h.
 1

.0
0

h.
 2

.2
0

l. 
1.

30

0.20
1.20

0.10

0.58

1.
20

2.
10

7.09
3.71

0.54
3.09

MENSA

6.21

70mq

l. 
3.

30
h.

 1
.2

0

A02

0.45

+ 0.70

SPORZIONAMENTO

WC

RIP.
RIP.

ANTIB.

4.80

3.16

2.00

0.803.63

1.54

1.10

0.80

0.80

+ 0.70

h.
 2

.2
0

l. 
1.

30

h.
 2

.2
0

l. 
1.

30

0.00

3.90

0.34 0.78

5.37

0.70 2.80

REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE 
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PIANTA PIANO TERRA, 
SCAL 1 :100, q. 1,95 ml
PER INDIVIDUAZIONE
FINESTRE A
QUOTA PIU' ALTA

48 mq
AULA

PER BAGNO
VEDI PARTICOLARE

h.
 2

.2
0

l. 
1.

30

h.
 1

.0
0

l. 
1.

00

ATRIO

23 mq

16.51

WC

h.
 1

.0
0

h.
 1

.0
0

0.38

LABORATORIO

1.
20

2.
10

4.20

0.28 0.19

5.71

0.36

5.45

5.96

0.47

1.
20

2.
10

bagno

1.70

1.82

2.00

2.13

4.08

PER BAGNO
VEDI PARTICOLARE

AULA

H. 3.00

WC
H.

WC
H.

6.56

2.20

8.77

54 mq

5.03

2.35

1.02

1.68

0.31

1.
20

2.
10

1.
20

2.
10

0.31

8.73

2.65

2.53

3.12
0.80

48 mq
AULA

2.79

7.88

6.38

2.86

2.28

1.93

2.13

1.76

2.53

3.56

3.81

2M

l. 
3.

60
h.

 1
.2

0

0.38

l. 1.30
h. 2.20

1.
20

2.
10

1.
20

2.
10

1.
20

2.
10

5.78

6.10

SOTTOCENTRALE
TERMICA

6.43

3.92 0.36

5.90

4.34

+ 0.70

6.76

AULA

ATRIO

48 mq

AULA
54 mq

+ 0.70

2M

h.
 1

.3
0

l. 
2.

40

0.32

h.
 2

.2
0

l. 
1.

30

h.
 2

.2
0

l. 
1.

30

h.
 2

.2
0

l. 
1.

30

0.54 0.37

pendenza 6%
1.55

0.52

1.50

0.57

0.56

PORTINERIA

SEGRETERIA
24 mq

2.72

2.51

+ 0.70

AULA
54 mq

2M

h.
 1

.2
0

l. 
1.

20

h.
 1

.3
0

l. 
2.

40

h.
 1

.2
0

l. 
1.

20

h.
 1

.0
0

l. 
1.

00

h.
 2

.0
0

l. 
1.

00

h.
 2

.2
0

l. 
1.

30

h.
 2

.2
0

l. 
1.

30

0.55
0.33 0.40

0.55

6.56

0.99

0.22
0.71

5.08

pe
nd

en
za

 6
%

pe
nd

en
za

 6
%

5.19

2.03

11.69

0.00

+ 0.70

l. 
1.

00

h.
 1

.0
0

l. 
1.

00

0.29

h. 2.20

l. 1.30
h. 2.20

l. 1.50
h. 2.20

l. 1.50

1.
20

2.
10

6.25

1.33

1.32

1.74

0.84 0.99

h.
 1

.0
0

7.88

AULA
45 mq

7.29

bagno

H.
WC

H.

l. 
1.

00

h.
 1

.0
0

l. 
1.

00

h.
 1

.0
0

l. 
1.

00

l. 
3.

00

0.34

h.
 1

.0
0

l. 
1.

00

l. 1.00
h. 1.00

l. 1.00
h. 1.00

0.32

1.16

0.60

2.26

4.50

6.01

0.52

LABORATORIO
23 mq

0.00

l. 
1.

20
h.

 1
.2

0

l. 
1.

20
h.

 1
.2

0

0.81 0.81

4.20

+ 0.70

h.
 2

.2
0

4.80

PER BAGNO
VEDI PARTICOLARE

MENSA

+ 0.70

SPORZIONAMENTO

RIP.

70mq

+ 0.70

+ 0.70

h.
 1

.8
0

l. 
1.

80

h.
 1

.0
0

l. 
1.

80

h.
 1

.0
0

l. 
1.

00

h.
 2

.2
0

l. 
1.

30

h.
 2

.2
0

l. 
1.

30

0.45 0.41 0.48 0.70 0.80

6.21

AULA

WC

RIP.

ANTIB.
48 mq

35

h.
 1

.3
0

l. 
3.

60

h.
 1

.0
0

l. 
1.

00

0.33
2.44

0.57

SEGRETERIA

h.
 1

.3
0

4.65

PORTINERIA

+ 0.70

ATRIO

H. 3.00

24 mq

l. 
1.

30

h.
 2

.2
0

l. 
1.

30

1.50

0.99
2.52

2.53

ATRIO

AULA
45 mq

h.
 1

.2
0

l. 
1.

20

h.
 1

.3
0

l. 
2.

90

h.
 1

.3
0

l. 
1.

75

l. 
1.

75

h. 2.20

l. 1.30
h. 2.20

l. 1.50
h. 2.20

l. 1.50

0.19
0.72

0.23

1.74

1.32

1.33

2.24

7.23


