
*

63PVC Ø 100

110 63

50 50 50

63

636363
50 50 50

110PVC Ø100

Scarico fumi

Ingresso aria

Schema tipo dei collegamenti

Piano primo

Caldaia murale

LVS

Lavastoviglie Lavatrice

LVT

Vaso WC Lavabo

Bidet

Doccia

* - Quota da definire in opera

 utile,

40x40 utile, carrabile
Coperchio in CLS

Fondo in CLS 40x40

Particolare pozzetto d' ispezione

Non in scala

fissaggio con malta
Mattoni pieni 1/2 UNI

Tubo PEAD linea scarichi

Tappo ispezione tubo

Pezzo d' ispezione in PEAD

Pozzetto di contenimento
fino a 2 pezzi d' ispezione

Legenda scarichi

Linee di scarico acque reflue in polietilene alta densità (PEAD)

Linee sub-orizzontali posate con pendenza non inferiore al 2%

con giunzioni saldate a specchio

Pezzo d' ispezione entro pozzetto in muratura

Linea scarico acque chiare

Linea scarico acque nere

Linea ventilazione fossa settica in PVC

Piano terreno

Lavello

Esalatore a tetto
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COMUNE DI PRATO
Area K "Sviluppo e governo del territorio"

Schermature non quotete di apparecchi sanitari fra l' apparecchio
e la colonna montante (escluso WC) Ø 50

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEGLI IMMOBILI "IL CASONE" E CASE A SCHIERA DI PIAZZA VERZONI

15M


