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A1  – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - REVISIONE 
Indispensabile  Compartimento 

Si No 

Cadenza Rischi potenziali Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 

Dispositivi 
ausiliari di 
sicurezza 

Impermeabilizzazio
ne solai piani 
(ripristino 
fessurazioni) 

X  3 anni Contatto con bitume 
Inalazione sostanze 
nocive 
Cadute dall’alto 

Linea di vita in 
copertura 

Idoneo ponte 
su ruote 

Idranti e manichette  
(prova funzionamento 
e portata) 

X  1 anno Investimento dal 
getto d’acqua 

  

Rilevatori di fumo 
(verifica 
funzionamento) 

X  6 mesi Elettrocuzione   

Tubazioni 
adduzione gas 
(verifica giunture) 

 X 2 anni Incendio, 
esplosione del gas 
presente nei tubi 

  

Salvavita 
(prova dell’efficienza) 

X  1 anno Elettrocuzione   

Impianto di 
distribuzione e 
terminali 
(verifica dell’integrità) 

X  5 anni Elettrocuzione   

Impianto di 
illuminazione 
(sostituzione 
lampade) 

X  A guasto Elettrocuzione   

Caldaia a gas 
(verifica del 
funzionamento) 

X  1 anno Inalazioni fumi e 
polveri 
Ustioni 

  

Pittura murale 
interna 
(ritocchi) 

 X 2 anni Caduta dall’alto  Idoneo ponte 
su ruote 

Serramenti in 
alluminio 
(sostituzione di vetri) 

X  A guasto Caduta dall’alto 
Tagli alle mani nel 
maneggiare gli 
elementi vetrati 

 Idoneo ponte 
su ruote 



A2  – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – SANATORIA  E RIPARAZIONE 
Indispensabile  Compartimento 

Si No 

Cadenza Rischi potenziali Attrezzature di 
sicurezza in 

esercizio 

Dispositivi 
ausiliari di 
sicurezza 

Impermeabilizzazio
ne solai piani 
(rifacimento parziale 
o totale della 
membrana) 

X  A guasto Contatto con bitume 
Inalazione sostanze 
nocive 
Cadute dall’alto 

Linea di vita in 
copertura 

Idoneo ponte 
su ruote 

Idranti e manichette  
(sostituzione) 

X  A guasto Investimento dal 
getto d’acqua 

  

Rilevatori di fumo 
(sostituzione) 

X  A guasto Elettrocuzione   

Tubazioni 
adduzione gas 
(sostituzione tubi e 
rifacimento giunture) 

X  A guasto Incendio, 
esplosione del gas 
presente nei tubi 

  

Salvavita 
(sostituzione) 

X  A guasto Elettrocuzione   

Impianto di 
distribuzione e 
terminali 
(riparazione) 

X  5 anni Elettrocuzione   

Impianto di 
illuminazione 
(sostituzione 
apparecchio 
illuminante) 

X  A guasto Elettrocuzione  Idonea scala 
doppia 

Caldaia a gas 
(sostituzione della 
caldaia) 

X  8 anni Inalazioni fumi e 
polveri 
Ustioni 
Incendio 

  

Pittura murale 
interna 
(ritocchi) 

 X 2 anni Caduta dall’alto  Idonea scala 
doppia 

Serramenti in 
alluminio 
(sostituzione delle 
cerniere) 

X  20 anni Caduta dall’alto 
 

 Idoneo ponte 
su ruote 
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