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IMPIANTI MECCANICI
Planimetria impianto idrico sanitario
Aule e servizi

Scala   1:100

Area installazione pannelli 
solari a terra

Deposito sale
Addolcitore

Autoclave

Pompa 
pannelli 

solari

Pompa impianto
riscaldamento

Armadio inox con 
sicurezze ISPESL

Generatore di calore a condensazione
modulante. Potenza al focolare 114 kw

Potenza utile 112 kw.
 Alimentazione a metano D

is
ta

nz
a 

m
in

im
a 

ad
 e

vi
ta

re
 l'

om
br

eg
gi

am
en

to
 in

ve
rn

al
e

D
a 

de
fin

ire
 in

 c
.o

. c
on

 la
 

D
ire

zi
on

e 
de

i l
av

or
i

Cella termica
multienergia
Cap. 2000 lt

Pompa ricircolo
impianto sanitario

Collettore sanitario
servizi sezione 1

alimentazione 26x3

Collettore sanitario
servizi e sporzionamento

alim. Ø 26x3. Tubazioni ai
lavelli Ø 20x2

NOTA : Utenze lavabi alunni
con acqua miscelata da

muiscelatore termoastatico 
da incasso per ciascuna

sezione

NOTA : Utenze lavabi alunni
con acqua miscelata da

muiscelatore termoastatico 
da incasso per ciascuna

sezione

NOTA : Utenze lavabi alunni
con acqua miscelata da

muiscelatore termoastatico 
da incasso per ciascuna

sezione

Collettori distribuzione acqua sanitaria

Presa d'acqua a servizio dell'area esterna (pozzetto con rubinetto)

Linea acqua fredda

Linea acqua calda sanitaria

Linea acqua di ricircolo

- Raccordo collettore/apparecchio sanitario Ø16x2

- N.B. La disposizione degli apparecchi sanitari è da verificarsi in opera

Detentore di bilanciamento circuito

Zanche di sostegno

Derivazioni all' utilizzo

Ammortizzatore del colpo d' ariete

Ammortizzatore del colpo d' ariete

Cassetta di contenimento in lamiera

Particolare collettore distribuzione sanitario 

Acqua fredda

Acqua calda

Particolare schematico, non in scala

- Tubazioni in materiale multistrato tipo Al-Pex con giunti a stringere

- Coibentazione rete acqua calda come da All. B al DPR 421/93

Alimentazione servizio
Ø 20x2 con rubinetti
di chiusura

Dettaglio vano tecnico
TAVOLA 03

Raccordo con contatore
acqua fredda.

Vedere TAVOLA 02
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Acqua non addolcito

uso giardino

PEAD DN 32

Acqua non addolcito

uso giardino

PEAD DN 32

Acqua non addolcito
uso giardino

PEAD DN 32

Acqua non addolcito
uso giardino

PEAD DN 32

Acqua fredda 40x3
Acqua calda 40x3

spessore isolante 32 mm
Ricircolo 26x3

spessore isolante 21 mm

Acqua fredda 32x3
Acqua calda 32x3

spessore isolante 32 mm
Ricircolo 26x3

spessore isolante 21 mm

Acqua fredda 32x3
Acqua calda 32x3

spessore isolante 32 mm
Ricircolo 26x3

spessore isolante 21 mm

Acqua fredda 32x3
Acqua calda 32x3

spessore isolante 32 mm
Ricircolo 26x3

spessore isolante 21 mm

Acqua fredda 50x4.5
Acqua calda 50x4.5

spessore isolante 40mm
Ricircolo 26x3

spessore isolante 21 mm
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PEAD DN 32
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PEAD DN 32

Chiusura rete ricircolo

Utenza non miscelata

Utenza non miscelata

Miscelatore termostatico regolabile
con fitri e ritegno Ø 3/4"

Lavabo da appoggio per infanzia 

Lavabo a canale con 2 bocche di erogazione a parete. 90x45

Vaso sospeso da infanzia 

Pilozzo lavatoio 60x60

Vaso sospeso disabili con cassetta a zaino

Lavabo per disabili con bocchello estraibile

Bidet sospeso 

Vaso sospeso 

Piatto doccia 

Lavabo 

2"


