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Collettore acque reflueCollettore acque reflue

Ø 90
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Ø 90

Ventilazione Fossa + sgrassatore PVC Ø 100
Ventilazione primaria scarichi Ø 110

con esalatori sulla copertura

Raccordo lavandino-scarichi Ø 50
Raccordo vaso-scarichi Ø 110 o Ø 90
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Ventilazione Fossa + sgrassatore PVC Ø 100
Ventilazione primaria scarichi Ø 110

con esalatori sulla copertura

Pozzetto ispezione

Fossa biologica

+ pozzetto sgrassatore

Ø 100

Pozzetto a pavimento
sifonato

Raccordo lavandino-scarichi Ø 50
Raccordo vaso-scarichi Ø 110 o Ø 90
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Ventilazione Fossa + sgrassatore PVC Ø 100
Ventilazione primaria scarichi Ø 110

con esalatori sulla copertura

Raccordo lavandino-scarichi Ø 50
Raccordo vaso-scarichi Ø 110 o Ø 90

Armadio inox con 
sicurezze ISPESL

Generatore di calore a condensazione
modulante. Potenza al focolare 114 kw

Potenza utile 112 kw.
 Alimentazione a metano
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ispezione

Pozzetto a pavimento
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acqua chiare

Ø 63
63

Ventilazione Fossa + sgrassatore PVC Ø 100
Ventilazione primaria scarichi chiare + scure Ø 75
con esalatori sulla copertura
 

Neutralizzatore
di condensa

63

110

Ventilazione primaria
acqua chiare e scure
Ø 75

Linea scarico acque scure

- Linee di scarico acque reflue in polietilene alta densità (PEAD)

- Prevedere pezzo d'ispezione all'uscita dal fabbricato per ogni

- La disposizione degli apparecchi sanitari è da verificarsi in opera

- Linee sub-orizzontali posate con pendenza non inferiore all' 1,5- 2%

  con giunzioni saldate a specchio

Linea ventilazione fossa settica in PVC

L E G E N D A   S C A R I C H I

Fossa biologica tricamerale 

Pozzetto preleva campioni 

Pozzetto di ispezione 

Pozzetto sgrassatore 
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Linea scarico acque chiare
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