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n°fancoils: 8

Locale: BIBLIOTECA

Sup.Utile: 408 mq
Volume: 1574 mc
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  136 W ql
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n°fancoils: 4

Locale: SALA POLIVALENTE

Sup.Utile: 172 mq
Volume: 705 mc

RETE IMPIANTO IDRAULICO

2 x Φ 3/4"

2 x Φ 1 1/2"

2 x Φ 3/4" 2 x Φ 3/4"

2 x Φ 1"

LEGENDA IMPIANTO

E   000 WS

I   000 W

    000 WL
    000 WT

Dispersione carico estivo sensibile ( W )

Dispersione carico invernale ( W ) Dispersione carico estivo latente ( W )

Dispersione carico estivo totale S+L ( W )

Gruppo frigo reversibile in pompa di calore completo

di serbatoio inerziale 300 l

Fan coil a parete alta inverter, lancio

orizzontale.

Radiatore in ghisa esistente con 

tubazioni discendenti a parete

Pot. frigorifera= 38 kW  EER= 2.75  

Pot. termica= 43 kW     COP= 3.07  

132x48x22
Resa estiva = 4.1 kW 

Resa invernale = 4.1 kW  120x48x22

Portata Aria = 600 mc/h

Fan coil a parete alta, lancio

orizzontale.

Resa estiva = 3.7 kW 

Resa invernale = 3.6 kW  

Portata Aria = 600 mc/h

Modello 1 Modello 2

Coppie di tubazioni per acqua 

calda/refrigerata in acciaio 

coibentato e rivestito, staffate 

a parete

Tubazione acqua di reintegro 
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RETE CONDENSE FANCOILS E INTERVENTI EDILIZI 
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